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Projekterede ledning Eksisterende ledning
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—— e ——— / Vandledning
XK R R K K K / Dgd vandledning
Ve au e oo o ¥4 / Fjernet vandledning
——— @ ——— / ® Lukket ventil
r— e @ / ) Hovedledningsventil
C / ® Vandstikledning med stophane
¢ / Ny nostalgistander (B) / Brandstander (A, B el. C)
—— — @ —— — / Projektlukket hovedledningsventil
ifm. midlertidig forsyningsplan
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Placering af stikledninger er kun vejledende.
Alle stik skiftes, hvis ikke andet er anfart.
Vandpartner 2015-2021
Plan & Projekt Opgravning, omrade Il
Projekt: Pallisvej m.fl. Tegn. nr.: Rev. nr.:
Emne:  Vandprojekt 3 0 0
Ledningsplan - oversigt
Aarhus Vand sag nr.: Mal:  1:1000 Ks: PEB Proj./tegn.:. LAT/PEB Dato:  27.02.2018
. Bautavej 1 TIif. 89 47 10 00
%«Z} 8210 Aarhus V Fax: -
Plan & Projekt
® Lokesvej 15 TIf. 87 44 22 22
s 8230 Abyhgj Fax: 87 44 22 49
%8 Aarsleff A/S
Sommervej 31 E, 4.sal TIf: 86 80 63 44
8210 Aarhus V Fax: 86 80 63 45

14
W:




